
 

 

 

  

 

 

 

Dopis č :     

Datum : 16. 12. 2020 

Vyřizuje : Vojtěch Martin, DiS.     

Email : martin@bssbroumov.cz 

   

               

  

 
Věc: Žádost o objasnění zadávací dokumentace - „Sýrárna Broumov“ 
 
Po prostudování zadávací dokumentace žádáme o vysvětlení a upřesnění následujících informací: 

 

1. Ocelová konstrukce je dle soupisu prací v nátěru, ale dle technické zprávy pozinkovaná. Co platí? 

2. Je možné dodat výpis hmotnosti ocelové konstrukce? Musí být příhradový vazník? 

3. Jsou součástí ocelové konstrukce haly i konstrukce podhledů, ocelové konstrukce chladírenských panelů, 

ocelové konstrukce přístřešků? 

4. Je určený typ nosného trapézového plechu na střechu haly? 

5. Jaká je tloušťka PIR panelu chladícího boxu? Dle soupisu prací tl. 160mm, dle technické zprávy 150mm. 

6. Další rozpor je u hliníkových výplní otvorů – dle soupisu prací dvojsklo, dle technické zprávy trojsklo. 

Prosíme o ujasnění.  

7. Také prosíme o poskytnutí a doplnění podkladů – PBŘ 
  

Děkuji za odpověď 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

    

 Vojtěch Martin, DiS.  

 rozpočtář 

Sýrárna Broumov s.r.o. 
Klášterní 1 
550 01 Broumov 
JUDr. Helena Sejkorová 
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